
LAVADO Y DESINFECCION DE LOS TANQUES DOMICILARIOS 

La Empresa de Servicios Públicos de Villeta les hace las siguientes recomendaciones para 

el lavado adecuado de sus tanques de almacenamiento domiciliarios 

Pasos para la desinfección de tanques: 

1. Cierre la llave de paso al tanque. 
2. Desocupe el tanque hasta aproximadamente la tercera parte de su 

altura. 
3. Cierre la salida del tanque a la vivienda. 
4. Revise si presenta fisuras o filtraciones 
5. Con el agua remanente, usando cepillo cerda dura, refriegue  las 

paredes,  tapa y fondo. No use jabón ni detergentes 
6. Desocupe el tanque, procurando eliminar toda la suciedad 

desprendida. 
7. Enjuague bien. 
8. Aparte, a un litro de agua limpia agregue un pocillo de cloro y aplique 

esta solución  sobre las paredes del tanque dejando escurrir 
9. Deje actuar el desinfectante por 20 minutos 
10. Enjuague el tanque con agua limpia dejando drenar por la tubería de la 

casa 
11. Llene el tanque  

RECOMENDACIONES 

Recuerde que el tanque debe estar provisto siempre de tapa o cierre 
hermético para evitar contaminación o crecimiento de insectos como el 
zancudo transmisor del Dengue 

Realice el lavado como mínimo cada 6 meses 

“El agua que la ESP de Villeta lleva a la entrada de su casa es de óptima 
calidad y Apta para el consumo humano, de usted depende que en el interior 

de su vivienda también lo sea” 

  

 


